
仕様書 

 

１ 件名  避難所用移動式エアコン 

 

２ 仕様 

製品名及び製造元 ヒエスポ（信越空調株式会社） 

型番及び数量 MAC804CJ（公共仕様）10台 MAC364C 10台 

相当馬力 ３馬力 １.５馬力 

電源仕様 単相 200V（ELB30A） 

インバーター内蔵 

ケーブル長 機外 15m 

コンセントプラグなし 

単相 100V（ELB20A） 

インバーター内蔵 

ケーブル長 機外 2m 

コンセントプラグ付き 

冷房能力 7.1kw（1.3～8.0kw） 3.6kw（0.9～3.9kw） 

暖房能力 8.0kw（1.2～9.6kw） 4.2kw（0.9～5.2kw） 

重量 約 180 kg 約 105 kg 

寸法（㎜） 約 1337×1200×740 約 1302×882×437 

フレーム仕様 アルミ製または防錆性能、リサイクル性の鋼材で同等以上の

素材とし、厚さ 3 ㎜以上 

パネル仕様 アルミ製または防錆性能、リサイクル性の鋼材で同等以上の

素材とし、厚さ 2 ㎜以上 

吹出しルーバー仕様 アルミ製または防錆性能、リサイクル性の鋼材で同等以上の 

素材とし、厚さ 2 ㎜以上 

公共仕様 液晶保護パネル付き 

室外機部耐重塩害仕様 

 

オプション品 ドレンタンクセット 10台 

（排水キャップ付き 100Lタン

ク、台車、ドレンホースφ

15mm） 

ドレンタンクセット 10台 

（排水キャップ付き 100Lタ

ンク、台車、ドレンホースφ

15mm） 

 

３ 納期限  令和９年３月 19日（金） 

 

４ 保証 

  納入の日から１年間とする。ただし、保証期間に関わらず、設計不良、工作不良に起因

する不具合が発生した場合は、無償にて補修、部品の取替、製品の交換等、発注者の求め

る対応を速やかに行うこと。 

 



５ その他 

（１）製品は長期の保管に耐えうるものであること。 

（２）製品に対して日本国内（沖縄県含む）にサービス網（修理・部品提供）が確立してい

ること。 

（３）受注者は、岩手県内にアフターサービス及びメンテナンスが行える体制を有すること。 

（４）取り扱い説明書および操作パネルの表示は日本語であること。 

（５）受注者は発注者及び設置場所の関係者に対し、本資機材に関する取扱い説明を実施す

ること。なお、実施日等については別途担当課と協議の上決定すること。 

（６）本仕様に定めのない事項については、担当者の指示に従うものとする。 

（７）本仕様に明示していない事項又は疑義が生じたときは、協議して定めるものとする。 

 

 

 

 

６ 検収・納入場所及び台数 

 場所 所在地 
MAC 

804CJ 

MAC 

364C 

1 大槌町城山公園体育館 大槌町小鎚 32-126 3 0 

2 大槌学園 大槌町大槌 15-71-9 2 1 

3 かみよ稲穂館（渋梨分館） 大槌町大槌 6-42 0 2 

4 金沢地区体育館 大槌町金沢 29-19 2 1 

5 安渡分館・避難ホール 大槌町安渡 2-11-1 0 2 

6 赤浜分館・多目的ホール 大槌町赤浜 2-2-35 0 2 

7 吉里吉里学園小学部 大槌町吉里吉里 2-4-1 2 0 

8 吉里吉里学園中学部 大槌町吉里吉里 2-4-1 1 0 

9 浪板交流促進センター 大槌町吉里吉里 11-25 0 2 

 


